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SPRAWOZDANIE Z BADANIA
IEC TS 62561-8

Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) Czes¢ 8: Wymagania dotyczgce
elementéw izolowanego urzadzenia piorunochronnego (LPS)

Numer sprawozdania..................... LA-22.094

Data wydania............................  2022-09-31

Calkowita liczba stron................. 18

Badanie przeprowadzit Sebastian Skrzypczak

(imig i nazwisko + stanowisko + podpis) ........  Specjalista

Sprawozdanie autoryzowat Dariusz Szczepanowski

(imie i nazwisko + stanowisko + podpis) .......: Gtéwny Specjalista

Numer zlecenia badania................. B-A-22-094

Oznaczenie obiektu badania .......... B-A-22-094

Zakres badania........................ | [] - badanie typu [] - badanie czesciowe

X - badanie inne

Podstawa badania:
Normy/procedury............................ |IEC TS 62561-8:2018-01
Metody badan nieznormalizowane: N/A

Metody badan nieakredytowane ... N/A

Whnioskodawca..............................  GROMTOR Sp. z.0.0
Adres...............cocccoceeveceeee UL lwaszkiewicza 22/5, 52-211 Wroctaw
Opis obiektu badan ................:.  Przewod odgromowy w izolacji wysokonapieciowej
Znak toWarowy..............cococveeerel E

GCROMTOR
Producent .....................cccceceeveeeee...y. GROMTOR Sp. z.0.0

ul. lwaszkiewicza 22/5, 52-211 Wroctaw
Model/Typ ......coccoceevviiiieeeeet 590019
Dane znamionowe..............................  Klasa Hz, 30 Nm

Zastosowany formularz sprawozdania stanowi wiasno$é SEP-BBJ i nie powinien byé

wykorzystywany do celéw komercyjnych bez pisemnej zgody Laboratorium Badawczego SEP-BBJ.



INSTYTUT ENERGETYKI
INSTYTUT BADAWCZY

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIEC

01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8 tel. (+48) 22 34 51 242,
e-mail: ewn@ien.com.pl

LABORATORIUM AKREDYTOWANE
PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego
Nr AB 272

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr EWN.4032.007.2022

Obiekt badan Izolowany przewod odgromowy HVI, kl. H

Producent Gromtor Sp. z 0. 0.
ul. Gtéwna 6
55-010 Sw. Katarzyna

Zleceniodawca Producent

Numer lub data zamodwienia Zamowienie z dn. 20.01.2022

Rodzaj badan Préba napieciem udarowym piorunowym
Procedura badan IEC TS 62561-8:2018, punkt 5.5.7.2
Data przyjecia obiektu do badan 28.01.2022

Data wykonania badan 02.02.2022

Miejsce wykonania badari Laboratorium Wysokich Napie¢ |En
Data wydania sprawozdania 03.02.2022

Wynik badan Podano na str. 7 sprawozdania.

Wynik badan odnosi sie wytacznie do badanego obiektu.

KIEROWNIK BADAN: AUTORYZACJA:

magr inz. Jan Szokalski mgr inz. Joanna Czupryriska
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Bez pisemnej zgody Laboratorium nie zezwala sie na publikowanie lub reprodukowanie sprawozdania w innej postaci niz jego kompleina kopia.
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